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Изложено авторское видение строения структуры аппаратов защиты от токов утечки на переменном 
оперативном токе для шахтных распределительных комбинированных сетей. Приведены условия достижения 
нормативной минимальной безопасности и расчет ее уставок на основании нормативов электробезопасности. 
Разработана структурная схема получения измерительных функций для контроля и выполнения условий 
минимальной безопасности для длительного и кратковременного токов через тело человека.  Библ. 6, рис. 2. 
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Для защиты горнорабочих от поражений электрическим током в распределительных сетях до 1200 В 
шахт и карьеров угольной и горнорудной промышленности применяются аппараты защиты от токов утечки [4]. 
Они должны иметь функциональные характеристики, в силу которых ток через тело человека (напряжение 
прикосновения) и время его действия в интервале до 1 с не превышали бы значений, установленных ГОСТ [6]. 
К сожалению, анализируемые аппараты защиты не соответствуют поставленным требованиям [6] в связи с 
применением горных машин и механизмов с регулируемым электроприводом [5], преобразователи энергии 
которых создают дестабилизирующее влияние на контроль сопротивлений изоляции и утечек тока в рудничных 
распределительных сетях. Практикой исследований [2] установлено, что возникновение утечек на участках 
сети с потребителями постоянного тока делает неработоспособными существующие аппараты защиты. Те же 
исследования позволили сделать не категоричный но все же вывод, что возникшую проблему возможно решить 
путем создания аппаратов защиты на переменном оперативном токе нестандартной частоты, так как он 
является универсальным видом оперативного тока, пригодным для всех типов и видов сетей [1]. 
Целью работы является разработка строения структуры аппаратов защиты от токов утечки на 
переменном оперативном токе для шахтных комбинированных электрических сетей.  
Во всех известных рудничных аппаратах защиты используется метод косвенного определения 
величины тока утечки по изменению сопротивления защищаемой сети относительно земли путем наложения на 
нее измерительного оперативного тока. Выбором величины уставок защиты можно достичь различных уровней 
обеспечения электробезопасности [1]. В существующих сетях практически возможно достичь только 
минимальную безопасность (МБ) при соблюдении следующих условий [2]: 
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где G  − активная проводимость сети относительно земли; B − емкостная проводимость сети относительно 
земли; доп.Q − допустимое количество электричества через тело человека. 
Выполнением условия (1а) предотвращается возможность превышения длительно допустимого тока 
через человека дл.дч II ≤ , а условия (1б) – непревышение кратковременного допустимого тока к.дI . 
Расчет величины уставок защиты, обеспечивающий МБ, осуществляется на основе нормируемых [6] 
значений токов дл.дI  (1а) и к.дI  (1б) по следующим выражениям: 
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Для косвенного контроля тока утечки через тело человека (3а) по сопротивлению однофазной утечки 
(3б) необходимо создать измерительную функцию переменного оперативного тока нестандартной частоты и 
выполнить функциональные преобразования над ней для получения измерительных функций для параметров 
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контроля и выполнения условий достижения МБ (1а), (1б), (2), (3). На рис. 1 представлен вариант предлагаемой 
структурной схемы необходимых функциональных преобразований над измерительной функцией контроля 
условий МБ на переменном оперативном токе. 
При переходе с постоянного на переменный оперативный ток возникла проблема контроля условий не 
превышения длительным допустимым током через тело человека нормативов электробезопасности (1а) и (3). 
Для ее решения измерительная функция должна быть отстроена от влияния емкости изоляции сети.  
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Рис. 1 
Для решения этой аппаратной проблемы, а также для получения пропорциональной измерительной 
функции предлагается включить источник оперативного тока нестандартной частоты ( опE ) с измерительным 
шунтом в ветвь компенсирующего дросселя ), дд L(R , присоединенного к сети через емкостной фильтр нулевой 
последовательности )ф(3С . При этом их параметры определены так, что на оперативной частоте опω  они 
образуют последовательный колебательный контур, а на промышленной ω – параллельный, с заданной 
резонансной емкостью изоляции сети. Выражения внутреннего сопротивления защиты для этих частот имеют вид 
6
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Из решения этой системы определены выражения для нахождения дL  и фC3 , удовлетворяющие 
условиям МБ (2) и (3). При этом измерительная функция (блок 1, рис. 1) упрощается и превращается в блок 2. 
Из нее на основании известных работ получаем измерительную функцию [2] 
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где и.fи.и.и.с gggg ++= =≈  – активная проводимость изоляции комбинированной сети; уg  – проводимость 
активной однофазной утечки; ;0)3(Rд ≈<< устr )(B опc и.fи.и. ССС ++= =≈ω – емкостная проводимость изоля-
ции комбинированной сети; уи.сc ggG +=  – активная и реактивная проводимости сети. 
Измерительная функция (6) разделяется на активную и реактивную составляющие 
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Из выражения (6) видно, что в измерительной функции (блок 2) выполнено требование пропорцио-
нальности и исключено влияние компенсирующего дросселя на условия срабатывания защиты. При выделении 
и контроле общего сопротивления изоляции сети относительно земли  аппарат защиты будет иметь каноничес-
кую защитную характеристику (АКХ), как и серийные аппараты защиты [2]. При контроле емкости изоляции 
сети (блок 4) будет осуществлена автоматическая компенсация емкостной составляющей тока утечки (блоки 
4,7,10) для токоограничения кратковременного тока (3). Для получения деформированной защитной харак-
теристики необходимо осуществить раздельный контроль сопротивлений изоляции и утечки, выделив для этого 
из функции (блок 3) измерительные функции (блок 5, 6).  
Предлагаемая нами функциональная схема выделения из преобразованной измерительной функции 
(блок 2) активной (блок 3) 
и реактивной (блок 4) 
составляющих показана 
на рис. 2. В полном виде 
схема реализована в ап-
паратуре селективной за-
щиты от утечек типа 
УСШС-380/660 для шахт-
ных сетей [3]. В соответ-
ствии с результатами 
стендовых испытаний на 
Рис. 2 
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физической модели комбинированной сети аппаратура УСШС-380/660 имеет функциональные характеристики, 
обеспечивающие при защитном отключении все нормативы МБ на всех участках комбинированной сети.  
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Викладено авторське бачення будови структури апаратів захисту від витоків струму на змінному оператив-
ному струмі для шахтних розподільчих комбінованих мереж. Наведені умови досягнення нормативної міні-
мальної безпеки та розрахунок її уставок на підставі нормативів електробезпеки. Розроблена структурна схе-
ма одержання вимірювальних функцій для контролю та виконання умов мінімальної безпеки для довго-
тривалого та короткочасного струмів через тіло людини.  Бібл. 6, рис. 2. 
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Set forth the author's vision of the structure protection devices against alternative operating leakage current for 
combined mining distribution networks. Conditions have been given an achievement of minimal normative safety and 
calculation of its settings according to standards of electrical safety. The measurement functions structural scheme was 
developed for monitoring and fulfillment of minimal safety conditions for continuous and short time currents passing 
through the human body.  References 6, figures 2. 
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